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Priifbericht n: rs-0s307/24 UNTERSUCHUNGSSTELLE

des Labors der Hydrologischen = SALZBURG GMBH
g 5020 Salzburg, SchillerstraBe 25
: Uptersuchungsstelle Salzburg S tas et oo
Trinkwasseranalyse office@hus-salzburg.at
Seite 1 von 6 FN 483397d hus-salzburg.at

Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fir
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Hydrologische Unters: Salzburg GmbH - Schillerstrafte 25 - 5020 Salzburg UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Trinkwassergenossenschaft Uttendorf —

Kirchenstralle 34

Salzburg, 01.08.2024
Projekt FO70 1 001 05

5723 Uttendorf im Pinzgau Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Verteiler: ~ 1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b.burgsteiner@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

05666/24 Eingangs-Datum: 05.06.2024
Trinkwasserqualitat (VA ohne Radioaktivitat)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:
Probenahme-Datum:
Beschaffenheit:
AAGmM400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Ing. Albert Ringerthaler; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe

WG Uttendorf; Gemeindeamt, Dorfbachstr. 1

05.06.2024 Probenahme-Uhrzeit: 11:05

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

° H-Wert: el. Leitfdhigkeit:
11,6 £0,2°C Pc025 (ONORM ENpISO 10523) 7611024 Pc006 (DIN EN 27883 25°C) 219+ 9 pS/cm

Labor-Daten
ProbengefiRe:

institutseigene Glas- und Kunststoffgefalie

Bearb.-Zeitraum:

05.06. - 09.07.2024

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualititsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Féllen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
~Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer iibermittelt, fur inre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung iUbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaitigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.

Mitglied der £, GBAGROUP
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Trinkwasseranalyse
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWVY N F
_ gg;g\(’gﬂ\lt EN IS0 10523:2012) | . 7,94 | %025 | 65-950) |
s engial (vl 20) | asem | w00 | a0 | mow |
Shrsiaesde i o143 mmon 2 son0 n
_ ch;sa 33?3351;1985) | °ct| | 6,09 | +0,50 | | i
95?5 (g}:l-'s-'eig?e;(% _ | mmoV/l . 1,09 ot 0,09_ _ | X|
. ﬁgﬁ??_o?ﬁ ggjg%oo& ; “oH 591 | 10,27 | 1 —
Py o Ssion 2008 e L | 8 |
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| lﬁjc\g;?g)l;ﬁ?g;s;gzgg)t {bei 254 nm) 10cm filtriert_ | % | 96,8 | +66
| Pscﬁezg((téﬂg& g;gorogsion_sk. (be_i 254 nm) | m | 0_,1 f ] £0,01 |
| gc%gg((tgﬁllga ﬁ‘tf;gorogsionsk. (bei 436 nm) | m | <0,1 _ - 050
. Ec%mgl?l%mgy;ggtggs)_ B 0, | mgA i <05 : 50 f—
gcoog (ONORM EN 1484:2018-04) _C | _mg/ I . <1 B I bl ‘
| 9!32‘(3.'&“3‘8’5'06_5;1983) NHS O mgl <00z - 0.5 (1) ||
yciggét(om EN 26777:1993) NO; | _ mg/ ! <0,003 | . | _0_'1 ®) il ‘
| yj&;?&)iE_N 1SO 10304-1:2009) NO; | mofl | 1,24 +0,05 | 50 () S
_ yc%ggitgl‘:l EN ISO 14911:1999) Na® | moh | 117 $005 200 () -
. PKc?)Izigu(';N EN ISO 14911:1999) K’ | mgf | <1 ! - '
. gﬂgzss’;r:gﬁgmso 14911:1999) Mg* | mg/l | 6,3 | 03 | _ -]
| F?c%lzgi(lr‘)m EN ISO 14911:1999) ca™ i mg/ ! 33 2 | [ :
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| Fc’:ctOI(I)g?;)cllN EN ISO 10304-1:2009) ) cr mg/ | < 1 . | 20_0_ 0 [
. Dalaoﬁrn?s?o1soe1_:2001-12 - | mg/ <00025 . | 0.01 ® | X X
Igﬁ‘sEaan'lStO(isﬁ‘gig(m): 2012-10 cN | mg/ | <0,008 , . | 0,05 ) | X | N f
: scl;!nfaa(tom EN 1SO 10304-1:2009) so.” | mg/l I 7.4 I +03 | 2500 - l
_3'&'??«‘@%’5?294.2; 2017-01 Al | mg/ | <001 | . | 020 Rl x_|
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Pc021 (DIN 38406-2:1983-05)

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. FUr Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

g‘HydroIoglsche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandiung vor Einlangen in der Priffstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Gbermitteli, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbemommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgPemaB nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Indikator- und Para-

Parameter B B Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerteTWY N F
DNILCII;I\?IISO17294—2: 2017-01 Ni | mg/l ] <0,001 | ) | 0,02 (P) | X ! X
il o e o Hg | mgl  <00002 - 0P X X
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A u mg/l 0,00024 | +0,00004 0015() | X X
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00 (4 0s7.08 . Weh <01 . - _ X| X
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Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

gHydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandiung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Féllen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschliefilich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt Probenahme-Daten" (u.a zu Probenidentité, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgem&8 nicht unter die Akkreditierung der Prufstelle.

Die auszugsweise Vervislfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Indikator- und Para-

Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterweteTWY N F
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Die voriiegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prixistelle
“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
riifstelle nicht gewahrleistet” In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieltlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten® (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prufbericht n: ps-o0s307/24

01.08.2024 - 14:15:24 (SF)

01.08.2024

Trinkwasseranalyse
Seite 5 von 6
Indikator- und Para-
Parameter ~ FEinhett Ergebnis Unsicherheit  meterwerteTWY N F
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. m&g%%ig 2014-09 Hg/! <0,03 ) 0,1(P) X| X
e o <o : 01®) X X
|Bicositren bt | <003 - e x X
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DIN EN ISO 15680:2004-04

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” ,n.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit ,X“ markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F* Die mit ,X* markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschiiefllich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. FUr Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

gHydroIogische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor’ entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlielich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt Probenahme-Daten* {u.a zu Probenidentitst, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgema nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit ~ meterwerteTWV N F

ed‘\t‘le_gng A \
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Dipl.-Ing/ Franz Seyringer
Abteilungsleiter’Mikrobiologie und Hygiene
fur die akkreditierte Prifstelle

Die vorliegenden Priffergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle
“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
riffstelle nicht gewshrleistet.” In solchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a 2u Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fir

inre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren faflen naturgeméa® nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentiichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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L Al GmbH - Schi 25- 5020

Trinkwassergenossenschaft Uttendorf
Kirchenstralte 34
5723 Uttendorf im Pinzgau

V

FN 483397d
Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg

UID: ATU72830234

Verteiler:

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, SchillerstraBe 25
Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbiiro fiir
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 01.08.2024
Projekt FO70 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

1-fach Auf?ra_ggeber
+ E-Mail: b.burgsteiner@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 05665/24

Eingangs-Datum:

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitiat (Mindestuntersuchung)

05.06.2024

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Ing. Albert Ringerthaler; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN

SO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: WG Uttendorf, Haus in Gassnersiedlung, Stubachstr.30
Probenahme-Uhrzeit: 12:55

Probenahme-Datum: 05.06.2024

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAqM400 (ONORM M 6620)

Temperatur: °
Pc024 (DI538404-4) 1,8+0,2°C

Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)

Labor-Daten

ProbengefiRe: institutseigene Glas- und Kunststoffgefalle

Bearb.-Zeitraum: 05. - 10.06.2024

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor’) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
.Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Ver&ffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £. GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prufbericht n: rs-0s306/24 01.08.2024

01.08.2024 - 14:14:06 (SF)

Trinkwasseranalyse
Seite 2von 3

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit ~ meterwerteTWV N F
pH-Wert . 7.72 £0,24 6,5-9,5 (1)

Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012) |
el. Leitfahigkeit (bei 20°C)

| PcO0G (DIN 27886:1993) . pSfem | 191,8 | +7,1 _ 2500 (1)
Slurakapaat (e pH 4. IR B
chgf? (g‘lﬁgsigt;engae) | °dH l 6,06 | + 0,50 _ - X |

| Pon (O st ot ) | mmo 108 | %009 X

| 355%73 :ta-stlt?&r;fazo%) | faH | 5,94 | ¢ 0,27 -
Hydrogencarbonat wo; | m | w | xs
Ec%mglrrldgEaN_nlgy&g::(Q%) 0, | mgh | <05 . - _ 50

ﬁ?(gmggos-sngsa) NH," ! mg/l | < 0,02 | | 0,5()
yciggist(om EN 26777:1993) NO,; ma/l | < 0,003 | - . 0.1 (P)
yciggsa?nm EN ISO 10304-1:2009) NO; L 1,27 | ¢# 005 50 (P)

. gciﬁgt’n'.'.'q EN ISO 14911:1999) Na" | mgl 1,08 . +0,05 _ 200 (1)

. .'%ig"(_ﬂu EN ISO 14911:1999) K* | meh | <1 |

. gnogz%?gﬁligmso 1aott1999) Mg®* | mgt | 6,2 . 0,3
Ec%'z‘éi(%m EN ISO 14911:1999) Ca™ ! mg/l ' 33 | 1_2 _ -

. r?crgcl)g?;)?N EN ISO 10304-1:2009) cr mg/| | < 1 . - _ 200 (1

| %!sta(tom EN ISO 10304-1:2009) $0,” | mgl | 65 03 1250 (1)

Feors Chomanm e 1em Fe  mgl <005 - 020

e et Mn mgl <005 - _ 0,05 (I)

i (zl;ﬁ EN ISO 6222:1999) | KBE/ml | 7 _ x4 . 100 (1)
L(mBgE g Zl':lﬁ EN IS0 6222:1999) | KBE/ml | n.n. _ - | 200
gn(:tljiofz%r(';ﬁ tls(rf gg%aow :2017) | KBEN 00"]'__I n.n. _ - | o
Eil%gtlzi(om EN ISO 9308-1:2017) . KBE/100m! | oo _ - I 0 (P)
I TOKONKen KBE/100m! | n.n. . 0P

Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” -n.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit . X* markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten. _
Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorliegenden Prifergebnisse bezighen sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

gHydroIogische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen bezjehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten® (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgeméan nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielféltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prufbericht n: ps-05306/24 01.08.2024

01.08.2024 - 14:35:40 (SF)

Trinkwasseranalyse
Seite 3 von 3
Indikator- und Para-

Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit ~ meterweteTWV N F

reditieling 4,

‘_Nb = ..‘.' =
" A I\ ¢
Dipl.{Ing. Franz Seyringer
i Abteilungsi€iter Mikrobiologie und Hygiene

S0ppee fmf,’;'ﬂ fir die akkreditierte Priifstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachwsis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

'(_;‘Hydro[ogi§che Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlielich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer dbermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemg nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 2
Hydr i ! GmbH - Schi 25- 6020

Trinkwassergenossenschaft Uttendorf
Kirchenstralle 34
5723 Uttendorf im Pinzgau

V

FN 483397d
Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg

UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Saizburg, SchillerstraBe 25
Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42

office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbiiro fur
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 01.08.2024
Projekt FO70 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Verteiler:

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b.burgsteiner@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoli-Nummer: (05664/24

Eingangs-Datum: 05.06.2024

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitat (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Ing. Albert Ringerthaler; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren PcO705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN

ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: WG Uttendorf; HB Manlitz - 6. Manlitzquelle Zulauf
Probenahme-Uhrzeit: 12:30

Probenahme-Datum: 05.06.2024

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAGM400 (ONORM M 6620}

Temperatur: o
peo2s (O abony ~ 91%02°C

Pc006 (DIN EN 27888, 25°C)

Labor-Daten
ProbengefiRe: institutseigenes Glasgefa

Bearb.-Zeitraum: 05. - 10.06.2024

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor®) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Féllen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
JProbenahme-Daten* (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Gbermittelt, fiir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifsielle.

Mitglied der £iGBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH
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Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2
Indikator- und Para-

Parameter S Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerteTWVY N F
KBE 22°C
| Pm0010 (DIN EN iSO 6222:1999) - KBE”"' | 6 | x4 | 100 () R
KBE 37°C |

Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999) B KBE/m | o | B ; 20 ()

coliforme Keime '
' PmO020 (DIN EN ISO 9308-1:2017) | KBE/100m!|  n.n. ‘: - | om |

E. coli ' ' |
PmO0020 (DIN EN SO 9308-1:2017) KBE/100ml|  n.n. - | _oﬂ i
Enterokokken

PmO030 (DIN EN ISO 7899-2:2000) | KBE/ 100ml. n.n. | L . _0 “l . _

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis* -N.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spaite ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F* Die mit ,X“ markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

ierun
el 5" ‘945"-5

S - / .
o i / - \

& ‘ "_H .

Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Abteilungsleiter Mikrobiologie und Hygiene
XS0sec 7025 fur die akkreditierte Priifstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

SHydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor® entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rufstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBllich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten* (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fur

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen nalurgPemaB nicht unter die Akkreditierung der Priffstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdfientlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.
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FN 4833974 hus-salzburg.at
Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fur
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

SmbH _Sch a0 UiD: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen

Trinkwassergenossenschaft Uttendorf

Kirchenstrafie 34

5723 Uttendorf im Pinzgau

LABOR

Salzburg, 01.08.2024
Projekt FO70 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Verteiler: 1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b.burgsteiner@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

05663/24 Eingangs-Datum: 05.06.2024
Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:
Probenahme-Datum:
Beschaffenheit:
AAgM400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Ing. Albert Ringerthaler; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN
1ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe
WG Uttendorf; Kindergarten Uttendorf, ,Bienenhaus®, Litzldorf 1
05.06.2024 Probenahme-Uhrzeit: 12:20

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

12,0£0,2°C Poooe o eratigkelt: 200 + 8 pS/om

Labor-Daten

ProbengefiRe:

institutseigene Glas- und Kunststoffgefalte

Bearb.-Zeitraum: 05. - 10.06.2024

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor') entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewéahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschliellich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
~Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer tbermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung itbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemag nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelie.

Mitglied der £.GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Priufbericht - rs-0s304/24

01.08.2024 - 14:12:35 (SF)

01.08.2024

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterweteTWV N F
535‘5"{3'5 EN 1S0 10523:2012) | - . 7,12 . 022 | 65-95()

| e e 20°C) | uSem | 1783 | xes | 2500()
oot aaisT200m P4 ommo | 130 | 50059 |

N bt 10661 e s18 2043 | x|

e K s s otk Commoll 0823 | 20076 X

. ch;%)ll‘: ggf?sg‘:ezoos) | aH | 3,75 | 2047

Hysrogencarbonat wo, me | w1 sss

| fcﬁmgf&%iﬁlgﬁgﬁfggs) . | mgl | <05 _ - _ 50

_ 9&?(37:}?306-5:1983) NH," .- mgh | <002 | - | 0.5 ()

. yg;;t(nm EN 26777:1993) NO, | mg/! - 0,003 _ - | 0.1(P)

| ycigg_g}o_m EN ISO 10304-1:2009) NO, | mgh | 117 . 005 50 (P)

. Peagn (DI EN 150 14611:1008) Na" | mof i 1,84 $008 | 200 ()

___5% EN ISO 14911:1999) K* | mg/i < 1 _ -

_ ycgz%rzgliigmso 14911:1999) Mg* . med | 57 | +0,3

_ _,S’;L_gi(‘[‘,'.',} EN IS0 14911:1999) ca* | mgn | 28 ‘ t2 | |
Ecgégl(‘li)ﬁln EN 1SO 10304-1:2009) cr | mg/l <1 . - . 200 (1) |

_ ?&ga(tnm EN ISO 10304-1:2009) $O° | mgt | 33 +2 _ 250 (1) | |
014 (ONOA M 63601259 Fe  mgn <005 | - 020

i g Mn | mgl <005 - 0050
PKrnBDEE (2|::|ﬁ EN ISO 6222:1999) | KBE/mI | 4 . £3 . 100 (1)

. :»(553 (7Dl§l: EN IS0 6222:1899) | KBEMmI | 1 | t1 _ 20 (1) _
grgclliofz%r(g‘lﬁ g\lelis':‘)egsoa-1 :2017) | KBE/100m! | - o !
Erﬁﬁgi(nm EN ISO 8308-1:2017) | KBE/ 100"“‘_! n.n. | - _ 0P
Entarokokken | KBE/100mI| n.n. . 0(P)

Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” +n.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit . X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitemn der Prifstelle

gHydroIoglsche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor’ entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
riffstelle nicht gewéahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschfieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (w.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Aufiraggeber bzw. Probenehmer dbermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturg;méﬂ. nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priffstelle.
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Trinkwasseranalyse
Seite 3von 3

Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerteTWVY N F

V}‘ed\tierryl?gﬁu% ) / [ \l
g =% g
N f’/&f:" / .

Dipl.;)é; Franz Seyringer

4 __;bxffaféil. Abteilungsleiter Mikrobiologie und Hygiene
S0/1ec 015" fiir die akkreditierte Priifstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualit&tsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

S‘Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandiung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
riffstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschliefilich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunki der Probenahme) wurden durch den Aufiraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifilichen Zustimmung der Prifstelle.



Prifbericht n: rs-05303/24

des Labors der Hydrologischen
¢ Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 2

2024 - 14:11:56 (SF)

L GmbH - i 25 - 5020 Salzburg

Trinkwassergenossenschaft Uttendorf
Kirchenstralle 34
5723 Uttendorf im Pinzgau

V

FN 483397d
Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

Verteiler:

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, SchillerstraBe 25
Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbiiro fir
Kulturtechnik und VWasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR -
Salzburg, 01.08.2024
Projekt FO70 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

1-fach mtraﬁber
+ E-Mail: b.burgsteiner@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 05662/24

Eingangs-Datum: 05.06.2024

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitit (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Ing. Albert Ringerthaler; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; SO 5667-5:2006, ONORM EN

ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: WG Uttendorf; VN Ende Alte Bundesstr. West, Fa. Jakober
Probenahme-Uhrzeit: 11:40

Probenahme-Datum: 05.06.2024

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAGMA00 (ONORM M 6620)

Temperatur: °
PcO24 (DIB 38404-4) 12,6 £0,2°C

el. Leitfahigkeit: 219+ 9 pS/Cm

Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)

Labor-Daten
ProbengefiBe: institutseigenes Glasgefal

Bearb.-Zeitraum: 05. - 10.06.2024

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitdtsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor*) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewéhrieistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
JProbenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitit, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer (bemmittelt, fiirr ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdfentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £. GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prifbericht . rs-0530324

01.08.2024 - 14:11:56 (SF)

01.08.2024

Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2
Indikator- und Para-

Parameter — . . ~__Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerteTWVY N F
KBE 22°C |

| Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999) | KBEMml | 6 4 100 (1 1'_ |
KBE 37°C

| Pm0010 (DIN EN IS0 6222:1999) KBE/mI 2 12 20(h ‘ _
coliforme Keime

| PmD020 (DIN EN IS0 9308-1:2017) ___|IKBE/100mi| n.n. - o |
E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 8308-1:2017) [[|KBE/100mI| n.n. | - 0(P) |
Enterokokken

| Pm0030 (DIN EN 150 7899-2:2000) | KBE/100ml]| n.n. - | oP) [

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis* LN.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit . X* markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte F* Die mit . X“ markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

e A

= —
Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Abteilungsieiter Mikrobiologie und Hygiene
fur die akkreditierte Priifstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe und sind kein aflgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

gHydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstefle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
riffstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Eintangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probénahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Gbermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielféltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.
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Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fir
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Hydralogische GmbH - Schil 25- 5020 UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR
Salzburg, 01.08.2024

Trinkwassergenossenschaft Uttendorf

Kirchenstrate 34 Projekt FO70 1 001 05
5723 Uttendorf im Pinzgau Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Verteiler: o o 1-fach Auftraggeber

+ E-Mail: b.burgsteiner@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 05661/24 Eingangs-Datum: 05.06.2024
Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitat (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Ing. Albert Ringerthaler; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN
1SO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitét im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: WG Uttendorf;, VN Tobersbach, Tobersbachstrasse 78
Probenahme-Datum: 05.06.2024 Probenahme-Uhrzeit: 12:05

Beschaffenheit: Aussehen farblos; kiar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAQM400 (ONORM M 6620)
el. Leitfdhigkeit:

Temperatur: °
Pc024 (DIESMO‘M) 128+0,2°C Pcoos (DIN EN 27888 26°c) 219 £ 9 pS/em

Labor-Daten
ProbengefiRe: institutseigenes Glasgefal

Bearb.-Zeitraum: 05. - 10.06.2024

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualititsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Saizburg - Labor) entnhommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
,Probenahme-Daten® (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer bermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung iibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemdR nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £, GBAGROUP



Hydralogische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prufbericht . ps-0s302124

01.08.2024 - 14:11:17 (SF)

01.08.2024

Trinkwasseranalyse
Seite 2von 2
Indikator- und Para-
Parameter o __Einheit Ergebnis  Unsicherheit  meterwerteTWV N F
KBE 22°C | ' |
| Pm0010 (DIN EN 1S0 6222:1999) | KBEMmI l 5 | t3 : 100 (1)
KBE 37°C | [
| Pm0010 (DIN EN SO 6222:1999) KEEm! [ n.n. | - 20(n B
coliforme Keime | |
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017) | KBE/100ml | n.n. ; - o | '
— B e e =S | |
E. coli
Pm0020 (DIN EN IS0 9308-1:2017) KBE/100mly nn | . | e -l
EHINORqHIN KBE/100mI| n.n. ; 0(P)

| Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis® .Nn.n.” = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit’ Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“; In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N“ Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F“ Die mit ,X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.
et 4y .
: I A
s |

| —
Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Abteilungsleiter I\ollikrobiologie und Hygiene
fur die akkreditierte Prufstelle

Die vorliegenden Priffergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitéatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

gHydrologische Untersuchungsstelie Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Bshandiung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rdfstelle nicht gewahrleistet In solchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschfieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten’ (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Aufiraggeber bzw. Probenehmer tbermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibemommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemat nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielféitigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelie.



2024 - 14:10:44 (SF)

HYDROLOGISCHE

Prufbericht n: rsoss01/24 UNTERSUCHUNGSSTELLE

des Labors der Hydrologischen —™™=  SALZBURG GMBH

8’ -

2 Untersuchungss 5020 Salzburg, Schillerstraf3e 25
& . gsstelle Salzburg Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
Trinkwasseranalyse office@hus-salzburg.at
Seite 1 von 2 EN 4833974 hus-salzburgat

Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fir
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

SmbH - Schi 253020 UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen

Trinkwassergenossenschaft Uttendorf

Kirchenstrafe 34

LABOR B
Salzburg, 01.08.2024
Projekt FO70 1 001 05

5723 Uttendorf im Pinzgau Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Verteiler: 1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: b.burgsteiner@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

05660/24 Eingangs-Datum: 05.06.2024
Trinkwasserqualitat (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:
Probenahme-Datum:
Beschaffenheit:
AAGMA400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Ing. Albert Ringerthaler; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitét im Versorgungsnetz)

Stichprobe

WG Uttendorf; HB Tannwald - Mischwasser Wirthenb/Obere Gassnerqu - Zulauf

05.06.2024 Probenahme-Uhrzeit: 13:10

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

o el. Leitfahigkeit:
7.2+02°C P006 (DIN EN 278889;25"'C) 214+ 8 pSlcm

Labor-Daten
Probengefdfe:

institutseigenes Glasgefan

Bearb.-Zeitraum:

05. - 10.06.2024

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fur Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor®) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prufstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
Probenahme-Daten* (u.a. zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer tbermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgem&f nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £.GBAGROUP



Prifbericht n: rs.0s30124

01.08.2024 - 14:10.44 (SF)

Trinkwasseranalyse

Seite 2 von 2

Parameter

KBE 22°C
| Pm0010 (DIN EN 1SO 6222:1999)

[
KBE 37°C
| PmO010 (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
PmO030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
»n.n.* = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Ergebnis”

Einheit
KBE/mi

KBE/ml

KBE/100ml

KBE/100ml

| KBE/100m!

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Ergebnis

Unsicherheit

4

Indikator- und Para-

01.08.2024

meterwerte TWV

100 (1)
20 () l
(X))
0(P)
0P

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie

die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N“
Spalte ,F*

Anmerkungen:

Die mit ,.X“ markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Die mit ,X“ markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

N

F

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -

eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)

dar.

/
-
."'r;/{, / I"r:ll

|
|
| .

Dipl.-Ing. Ffanz Seyringer

Abteilungsleiter Mikrobiologie und Hygiene
fiir die akkreditierte Priifstelle

Die voriliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Far Proben, die nicht von Mitarbeitern der Pridstelle
gHydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandiung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die

rifstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentit&t, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer tbermittelt, flr

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbemommen werden und die angewendeten Verfahren fatlen natur:
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der

¥

iemaf nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.
rifstelle.



