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Trinkwasseruntersuchung

Auftraggeber: Trinkwassergenossenschaft Uttendorf
Kirchenstraße 34

5723 Uttendorf im Pinzgau
Anlage: WG Uttendorf, Uttendorf
Auftrag: Inspektion gemäß ÖNORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/ÖLMB Kapitel B1 in der gültigen Fassung
Anlagenbeschreibung (Stammdaten):
(erhoben 29. 10. 2015 durch Barbara Nußbaumer - freigegeben 13. 11.2017 durch Franz Seyringer)
Anlage unterliegt dem LMSVG.
Abgegebene Wassermenge (gemessen) - Jahresmittel: 397, 3 m3/d, maximal: 653 m3/d.

Versorgung: Anschlüsse ca. 786 .
Keine Aufbereitung des Wassers.

Angaben zur Möglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zurVerfügung. Angaben zu einem Notfaljglanstehen nicht zur
Verfügung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufügungen, Ausschlüsse von vereinbarten Verfahren:
keine

De^vorliegende Inspektjonsberichtbezieh^sich aysschliBßlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (sFehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung dar Inspektionsstelle. Mitglied der AGBAGROUP
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Gutachten gemäß §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):
Gemäß den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 "Trinkwasser" des österreichischen Lebensmittelbuches (ÖLMB) wird festgestellt: Das Wasser
entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Anmerkungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen und Inspektionen:
In der Prot. Nr. 05565/25 wurden 4 KBE des Indikatorparameters coliforme Keime nachgewiesen. Das Ergebnis
wurde mitgeteilt und eine Kontrolle (Prot. Nr. 08795/25) im Rahmen der Herbstserie vereinbart, die einen
einwandfreien mikrobiologischen Befund zum Zeitpunkt der Probenahme ergab. Das Ergebnis lässt auf eine
zeitlich begrenzte, geringe mikrobiologische Belastung (z. B. witterungsbedingter Oberflächenwassereinfluss)
schließen die keinen direkten Einfluss auf die Trinkwassereignung hatte. Dennoch wird empfohlen, soweit
möglich, Maßnahmen zur Minimierung des Kontaminationspotentials zu ergreifen.
Die chemische Analyse ergab weiches Wasser mit sehr geringer organischer Belastung und leicht reduzierter
UV-Durchlässigkeit. Wie dem Prüfbericht der Vollanalyse (Prot. Nr. 05567/25) zu entnehmen ist, lag dpr
Kupferwert mit 0, 012 mg/l deutlich unter dem Grenzwert von 2 mg/l; der Borwert mit 0, 015 mg/l deutlich unt>..
dem Grenzwert von 1 mg/l; der Uranwert mit 0, 28 |jg/l deutlich unter dem Grenzwert von 15 pg/l und der
Arsenwert mit 0, 6 |jg/l unter dem Grenzwert von 10 |jg/l. Alle weiteren Befunde waren unauffällig.

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualität:
keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund
US Wirtenbach-, Gassnerquellen
Stammdaten (erhoben 07. 11.2017 durch Michaela Maislinger - freigegeben 13. 11.2017 durch Franz Seyringer)

, Errichtungsdatum nicht feststellbar, Sanierungsdatum nicht feststellbar.
Bauweise/Material: Beton, eine Wasserkammer, baulich nicht abgeschlossene Schieber-/Trockenkammer vorhanden,
Belüftung fTrockenkammer), Zugang seitlich (nicht über Wasserkammer), 2 Zulaufe, Einspeisung in andere Anlagenteile,
Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle > 30 cm über Bodenniveau, Sicherung von Überlauf bzw.
Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.06.2025; Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veränderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Frühjahr 2025.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

QSS hflanlitzquelle
Stammdaten (erhoben 17. 05. 2018 durch Michaela Maislinger- freigegeben 11. 07. 2018 durch Franz Seyringer)

, Errichtungsdatum nicht feststellbar, Sanierungsdatum nicht feststellbar.
Bauweise/Material: Beton, Belüftung, Zugang seitlich (nicht über Wasserkammer), ein Zulauf, Einspeisung in andere
Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Sicherung von Überlauf bzw. Entleerung gegen das
Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.06.2025; Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veränderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Frühjahr 2025.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

QSS Wirtenbachquelle
Stammdaten (erhoben durch -freigegeben 11.07.2018 durch Franz Seyringer)

, Errichtungsdatum nicht feststellbar, Sanierungsdatum nicht feststellbar.
Bauweise/Material Schacht: Beton, Wasserkammer: Edelstahl, Schieber-/Trockenkammer vorhanden, Belüftung, Zugang
seitlich (über Wasserkammer), ein Zulauf, Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung
vorhanden, Sicherung von Überlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24. 06. 2025; Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veränderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Frühjahr 2025.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

US Wirtenbachquelle
Stammdaten (erhoben 07. 11.2017 durch Michaela Maislinger - freigegeben 13. 11.2017 durch Franz Seyringer)

, Errichtungsdatum nicht feststellbar, Sanierungsdatum nicht feststellbar.
Bauweise/Material: Beton, eine Wasserkammer, baulich nicht abgeschlossene Schieber-/Trockenkammer vorhanden,
Belüftung fTrockenkammer), Zugang seitlich (nicht über Wasserkammer), ein Zulauf, Einspeisung in andere Anlagenteile,
Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle > 30 cm über Bodenniveau, Sicherung von Überlauf bzw.
Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.06.2025; Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veränderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Frühjahr 2025.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

Dermrtle9w'de lnsPel<tionsbericht bezieMsich aysschließllch auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefOhrten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung odsrVeräffentlichurig dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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QSS Obere Gassnerquelle
Stammdaten (erhoben durch - freigegeben 11. 07. 2018 durch Franz Seyringer)

.
errichtet 2013.

Bauweise/Material: Edelstahl, Schieber-/Trockenkammer vorhanden, Belüftung, Zugang seitlich (nicht über Wasserkammer),
3 Zulaufe, Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Sicherung von
Überlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24. 06. 2025: Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veränderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Frühjahr 2025.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

HB Manlitz
Stammdaten (erhoben 29. 04. 2015 durch Ute Seiler - freigegeben 13. 11. 2017 durch Franz Seyringer)
868, 2 m überSeehöhe gelegen, Errichtungsdatum nicht feststellbar, Sanierungsdatum nicht feststellbar.
Bauweise/Material: Fliesen, Speichervermögen: 100 m3, 2 Wasserkammern, Belüftung, Zugang seitlich (nicht über

Wasserkammer), ein Zulauf, Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden,
Schwelle 40 cm über Bodenniveau, Sicherung von Überlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintierer
vorhanden.

Lokalaugenschein (24. 06. 2025; Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veränderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Frühjahr 2025.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

HB Tannwald
Stammdaten (erhoben 29.04.2015 durch Ute Seiler - freigegeben 13. 11.2017 durch Franz Seyringer)
893, 2 m über Seehöhe gelegen, errichtet 2001.
Bauweise/Material: Fliesen, Speichervermögen: 400 m3, 2 Wasserkammern, Belüftung, Zugang seitlich (nicht über

Wasserkammer), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden,
Schwelle k.A. cm über Bodenniveau, Sicherung von Überlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren
vorhanden.

Lokalaugenschein (24. 06. 2025; Christian Lettner)
Hygienisch relevante Veränderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgeführte Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Frühjahr 2025.
Keine hygienisch-technischen Mängel festgestellt.

Wasseranalysen
WG Uttendorf; HB Tannwald - Mischwasser Wirthenb/Obere Gassnerqu -Zulauf(Trinkwasserqualität
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 25.06,2025 (14:30) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-04935/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Uttendorf; VN Tobersbach, Wagnergasse 6 (Gartenauslauf) (Trinkwasserqualität
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 25.06.2025 (12:10) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-04936/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht^sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (sFehe dazu'auch die angeführten PrQfbenchte).
Die auszugsweise Ven/ielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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WG Uttendorf; VN Ende Alte Bundesstr. West, Fa. Jakober (Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung))
Probenahme am 25. 06. 2025 (12:00) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-04937/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Uttendorf; Kindergarten Uttendorf, "Bienenhaus", Litzldorf 1 (Trinkwasserqualität
(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 25.06.2025 (11:15) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 CTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-04938/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Uttendorf; HB Manlitz - 6. Manltequelle (Schöpfprobe HB) (Trinkwasserqualität
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 25.06.2025 (11:35) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-04939/25)
Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.

WG Uttendorf; Haus in Gassnersiedlung, Stubachstr. 29 - Keller (Trinkwasserqualität
(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 25.06.2025 (12:35) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-04940/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Uttendorf; Gemeindeamt, Dorfbachstr. 1 (Trinkwasserqualität (VA ohne Radioaktivität))
Probenahme am 25. 06. 2025 (10:50) durch Christian Lettner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-04941/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung \A/urden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Uttendorf; HB Tannwald . Mischwasser Wirthenb/Obere Gassnerqu - Zulauf (Trinkwasserqualität
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 24. 09. 2025 (10:40) durch Dipl. -lng. Josef Schönleitner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-06576/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angeführten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vsrvielfaltigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung dar Inspektlonsstelle.
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WG Uttendorf; Gemeindeamt, Dorfbachstr. 1 (Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung))
Probenahme am 24.09.2025 (9:15) durch Dipl.-lng. Josef Schönleitner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-06577/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung ^A/urden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Uttendorf; VN Tobersbach, Wagnergasse 6 (Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung))
Probenahme am 24.09.2025 (10:15) durch Dipl.-lng. Josef Schönleitner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 0'rinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-06578/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Uttendorf; Kindergarten Uttendorf, "Bienenhaus", Litzldorf 1 (Trinkwasserqualität
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 24. 09. 2025 (9:45) durch Dipl. -lng. Josef Schönleitner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-06579/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Uttendorf; HB Manlitz - 6. Manlitzquelle Zulauf (Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung))
Probenahme am 24.09.2025 (10:00) durch Dipl.-lng. Josef Schönleitner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prüfbericht PB-06580/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung \wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Konformitätsbewertung:
Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemäßem Zustand, Das untersuchte Wasser entspricht
hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.

A ^A
Dipl. -l . Franz Seyringer
Gutachter gem. §73 LMSVG

Inspektionsstellenleiter
für die akkreditierte Inspektionsstelle

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (stehe dazu auch die angefDhrten Prüfberichte).
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektiahsstelle.


