Inspektionsbericht

; des Labors der Hydrologischen
i Untersuchungsstelle Salzburg
Nr. IB-00899/25

Trinkwasserversorgungsanlage
Seite 1 von 4

05:18:47 (EE)

102025

0z,

Hydrologlsche Untersuchungsstetis Salzburg GmbH - Schiterstrae 25 - 5020 Salzburg

WG Quettensberg
Obmann Thomas Lerch
Tobershach 75

5723 Uttendorf im Pinzgau

£

FIN 483397d
Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, SchillerstraBe 25
Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbiiro fiir
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 02.10.2025
Projekt F170 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Verteiler:

1-fach Auftraggeber

Trinkwasseruntersuchung

Auftraggeber: WG Quettensberg
Obmann Thomas Lerch
Tobershach 75
5723 Uttendorf im Pinzgau

Anlage: WG Quettensberg, Uttendorf

Auftrag: Inspektion gemal ONORM M 5874

(akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/OLMB Kapitel B1 in der gliltigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):

(erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 24.09.2020 durch Franz Seyringer)

Anlage unterliegt dem LMSVG.

Abgegebene Wassermenge (gemessen) - Jahresmittel: 33 m*d, maximal: 165 m¥d.

Versorgung: Anschliisse ca. 83.
Keine Aufbereitung des Wassers.

Angaben zur Méglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfigung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur

Verfligung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufiigungen, Ausschliisse von vereinbarten Verfahren:

keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchlen

Proben (siehe dazu auch die angefOhrten Prifberichte).

Die auszugsweise Vervielfalligung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle. Mitg lied der t‘ GBAGROUP
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Gutachten gemaR §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

Gemal den geltenden iebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 “"Trinkwasser" des Osterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB) wird festgestell: Das Wasser

entspricht  im Rahmen  des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmitteirechtlichen Vorschriften.

Anmerkungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen und Inspektionen:

Die chemische Analyse ergab sehr weiches Wasser mit u.U. aggressiven Eigenschaften gegenuber
Baumaterialien (z.B. Beton) und sehr geringer organischer Belastung. Weiters liegt der pH-Wert unter dem
Indikatorparameterwert von 6,5. Da der Indikatorparameterwert innerhalb der Messunsicherheit des
gemessenen Wertes liegt, ist die Unterschreitung nicht abgesichert. Dies hat aber keinen Einfluss auf die
Trinkwassereignung.

MaRnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualitit:
keine

Der vorlisgende Inspektionsbericht bazieht sich ausschliefViich auf die inspizierten Anlagen bzw, Antagenteile sowie die unlersuchten
Proben (sieha dazu auch die angefthrien Prifberichte). . ) )
Die auszugsweise Vervielfaligung oder Verdffantlichung diesas Dokuments badarf der scheifilichen Zustimiung der Inspaklionsstells.
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Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

Liebenbergguelle 1

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 14.06.2017 durch Franz Seyringer)
, errichtet ca 1979,
Bauweise/Material: Beton, Speichervermégen: 3 m?® eine Wasserkammer, Belliflung, Zugang seillich, 3 Zuldufe
(Liebenbergquelle 1 x 2, Dorfbachquelle), Einspeisung in andere Anlagenieile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung
vorhanden, Schwelle >10 cm (ber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von
Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.09.2025; Josef Schénleitner)
Hygienisch relevante Veranderungen (it. Betraiber): keine.
Durchgeflhrie Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (it. Betreiber): letzte Reinigung: Juni 2025,
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

Quelle 1 der Dorfbachquellen

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben $9.07.2019 durch Franz Seyringer)
, errichtet ca 2010.
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 0,5 m?, eine Wasserkammer, keine Schieber-/Trockenkammer vorhandean,
Belliftung, Zugang von oben {liber Wasserkammer), 2 Zuldufe (Dorfbachquelle x 2 ), Einspeisung in andere Anlagenteile,
Inseklengitter vorhanden, Zutritissicherung vorhanden, Schachthéhe + 10 ¢m @iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf
bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.
Anmerkungen: max, Ableitung: 1 L/sec., Riickstau méglich .

Lokataugenschein (24.09.2025; Josef Schinleitner)
Hygienisch relevante Verdnderungen {it. Betreiber): keine.
Durchgefihrie Reinigungs- und SanierungsmafRnahmen (it. Betreiber): letzte Reinigung: Juni 2025.
Keine hygienisch-technischen Mangs! festgestellt.

Liebenbergquelle 2

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 22.06.2021 durch Franz Seyringer)
, errichtet ca 1979, saniert 2020.
Bauweise/Material: PE-HD (Liot) , Speichervermégen: 3 m?, eine Wasserkammer, baulich nicht abgeschlossene Schieber-
fTrockenkammer vorhanden, Belliftung, Zugang seillich (nicht (ber Wasserkammer), 2 Zulaufe (Liebenbergquelle 2, MW
Leibenbergquelle 1 und Dorfbachquelle), Einspeisung in andere Anlagenteile, Inseklengilter vorhanden, Zutrittssicherung
vorhanden, Schwelle + 15 cm (ber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von
Kleintieren vorhanden.
Anmerkungen: 2020 neu errichtet.

Lokalaugenschein (24.09.2025; Josef Schiinleitner)
Hygienisch relevante Ver&nderungen (It. Betreiber): keine.,
Durchgeftihrie Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (1. Betreiber): letzte Reinigung: Juni 2025,
Keine hygienisch-technischen Mange! festgestedit,

Hochhehditer

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 13.08.2018 durch Franz Seyringer)
. errichtet 1979, saniert 2009,
Bauweise/Material Schachl. Beton, Wasserkammer: Kunststoff, Speichervermsgen: 100 m?, 2 Wasserkammern, Beliiftung,
Zugang seillich (nicht (iber Wasserkammer), ein Zulauf (MW aller Quellen), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz,
Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle + 15 cm iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw.
Entteerung gegen das Eindringen von Kleintieren nicht notwendig.
Anmerkungen: Uberlauf miindet im mehr als 200 m entfernten Graben.

Lokalaugenschein (24.09.2025; Josef Schénleitner)
Hygienisch refevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgeftihrte Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (It. Betreiber): letzte Reinigung: Juni 2025.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt,

Der voriiegenda Inspektionsbericht bezieht sich ausschilefitich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagentsile sowia die untersuchten
Praben {slshe dazu such die angefihvten Prifberichle).
Die auszugsweise Vervislfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelie,
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Hochbehilter Vorschacht

Stammdaten (erhoben 20.06.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 12.06.2018 durch Franz Seyringer)
, errichtet ca 1979.
Bauweise/Material: Beton, PHT Verkleidung, Speichervermdgen: 0,75 m?, eine Wasserkammer, baulich nicht abgeschlossene
Schieber-/Trockenkammer vorhanden, Belliftung (Trockenkammer), Zugang von oben (nicht tiber Wasserkammer), ein Zulauf
(MW aller Quellen), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schachthshe
>40 cm tiber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren nicht notwendig.
Anmerkungen: Uberlauf miindet in einen mehr als 200 m entfernten Graben.

Lokalaugenschein (24.09.2025; Josef Schonleitner)
Hygienisch relevante Veranderungen (lt. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und SanierungsmafRnahmen (it. Betreiber): letzte Reinigung: Juni 2025.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestelit.

Wasseranalysen

WG Quettensberg; VG Holztratten, Quettensherg; Quettensherg 16 (Trinkwasserqualitéit
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 24.09.2025 (12:15) durch Dipl.-Ing. Josef Schénleitner
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06627/25)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG Quettensberg; MW Dorfbach-/Liebenbachquellen; HB Quettensberg Zulauf (Trinkwasserqualitét
(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 24.09.2025 (12:50) durch Dip!.-Ing. Josef Schénleitner
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; I1SO 65667-5:2008, ONOCRM EN 1SO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06628/25)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten, mit Ausnahme des Indikatorparameters pH-Wert.

WG Quettensberg; VG Ragglingschacht; Stefflweg 30 (Trinkwasserqualitidt (Mindestuntersuchung))
Probenahme am 24.09.2025 (12:30) durch Dipl.-Ing. Josef Schénleitner
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2008, ONORM EN IS0 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06629/25)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten, mit Ausnahme des Indikatorparameters pH-Wert.

Konformitatshewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemaiem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht
hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.

A
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& / % A7 Dipl.-lngj.[Fﬁ Seyringer
\{@ld A Gutachter gem. §73 LMSVG
15016037020 Inspektionsstellenleiter

fur die akkreditierte Inspektionsstelle

Der vorliegends Inspektionsbericht bezieht sich ausschliefilich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefuhrten Prifberichte).
Die auszugsweise Vervielfalligung oder Veréffentiichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspeklionsstelle.
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WG Quettensberg LABOR
Obmann Thomas Lerch Salzburg, 02.10.2025
Tobershach 75 Projekt F170 1 001 05
5723 Uttendorf im Pinzgau Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Verteiler: 1-fach Auftraggeber
Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer; 08796/25 Eingangs-Datum: 24.09.2025

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitét (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Dipl.-Ing. Josef Schénleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2008, ONORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: WG Quettensberg; VG Holztratten, Quettensberg; Quettensberg 16
Probenahme-Datum: 24.09.2025 Probenahme-Uhrzeit: 12:15

Witterung: Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos
AAGM400 (ONORM M 6620)

Temperatur: ° H-Wert: el. Leitfahigkeit:
poozd DN apaoasy 108 £0:2°C peoss (onomm ENISO 10535 6+75£0,21 peoos DINEN TG 356, | D+ 4 pSiom

Labor-Daten
Probengeféfie: institutseigenes Glasgefal

Bearbh.-Zeitraum: 24.09.-01.10.2025

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitdtsnachweis. Fur Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor*) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Féllen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
<Probenahme-Daten® (u.a. zu Probenidentitdt, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer (bermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfalligung oder Verdffentlichung dieses Dokumants bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
Mitglied der £. GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prufbericht . pe-oss27/25 02.10.2025

02102025 - 031523 (EE)
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Seite 2 von 2
Indikator- und Para-

Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerteTWV N F
KBE 22°C

PmO010 (DIN EN IS0 6222:1999) KBE/ml n.n. - 100 (1)

KBE 37°C

Pm0010 (DIN EN 1SO 6222:1939) KBE/ml 3 +2 20 (1)
coliforme Keime

PmO0020 (DIN EN 1SO 9308-1:2017) KBEAOOmMI| n.n. - o)

E. coli

PmO0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017) KBE/100mI|  n.n. s 0(P)
Enterokokken

Pm0030 (DIN EN ISO 76893-2:2000) KBE/100mI| n.n. . 0(P)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis® .N.N.* = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

»N.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A." In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

7 N S AM _

s/ % F

(@ /T Dipl.-Ing. Franz Seyringer
%%0148:?5 Abteilungsleiter Mikfobiologie und Hygiene
4016 st fir die akkreditierte Priifstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

gHydrologis-dwe Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rufstelle nicht gewahrleistel In solchen Fallen beziehen sich die berichleten Unlersuchungsergebnisse ausschliefilich auf den Probanzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Dalen’ (u.a zu Probanidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Arl, Ort und Zeilpunkt der Probenahms) wurden durch den Auflraggeber bzw. Probenehmer Gbermiltelt, for

ihre Richtigkeit kann daher keine Varantwortung Gbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Profstella.

Die auszugswelse Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstella.
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Hydrologische Unlersuchungsstele Salzburg GmbH - Schierstzad 25 - 5020 Salzburg UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen
WG Quettensberg LABOR
Obmann Thomas Lerch Salzburg, 02.10.2025
Tobersbach 75 Projekt F170 1 001 05
5723 Uttendorf im Pinzgau Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Verteiler: 1-fach Auftraggeber
Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer: 08797/25 Eingangs-Datum: 24.09.2025

Probenbezeichnung:

Trinkwasserqualitét (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Prohenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:
Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAGMA400 (ONORM M 6620)

Dipl.-Ing. Josef Schonleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN
1SO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe

WG Quettensberg; MW Dorfbach-/Liebenbachquellen; HB Quettensberg Zulauf
24.09.2025 Probenahme-Uhrzeit: 12:50

Regen

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos

: o H-Wert: el. Leitfahigkeit:
Pco;l;etﬂﬁgﬁgﬂ) 9.4£02°C o5 (onoRM EN150 tos23 076 £ 0,21 Pc00S (DIN EN 27835?; ey 1175 pSiem
Labor-Daten
Probengefifie: institutseigene Glas- und Kunststoffgefalle

Bearb.-Zeitraum:

24.09.-01.10.2025

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor®) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Féllen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
.Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentitit, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Uibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgem&R nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfalligung eder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifllichen Zustimmung der Prifslelle.

Mitglied der £ GBAGROUP
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherhelt ~ meterwerte TWV_ N F
Egig\(lglrr} EN IS0 10523:2012) - 6,44 +0,20 6,5-9,5(1)
O ifahigkelt (hel 20°C) pSfom 52,4 £2,0 2500 (1)
) O PH 4:3) mmolf 0,475 £0,021
gcgzsea(g}sgaﬁge?e:maa) "dH 1,72 0,15 . X
ARGt mmolA 0,306 £0,026 X
ES;%?: gﬁ{?ﬁg&oﬂﬂ “dH 1,33 +0.06
Hydragencarbonst woo; | man | 0 Ry
e i L W 0, mgf <05 - 5 ()
.16 NH,’ mgfl <002 - 0,5 (1)
yeggt{um EN 26777:1993) NO, mg/l <0,003 - 0.1 (P)
Pt fom EN 150 10304-1:2008) NOy mgfl <1 - 50 (P)
chggg(lé)?; EN IS0 14911:1899) Na’ mgfl 143 +0,07 200 (1
:’(cgg;u(gn EN IS0 14511:1999) K’ mg <1 -
gﬁcgz%qgﬂgmso 14911:1598) Mg* mgA 1,10 10,05
Ecglgl{l(j)?; EN 180 14311:1999) Ca™ mgfi 10,5 +0,5
F?&:'(}(I)g :E)(I:IN EN IS0 10304-1:2009) cr mg/l <1 - 200 (1
gc%cl:»faa(tmn EN IS0 10304-1:2009) 80,” mgfl 4.8 +0,2 250 (1)
Eci;ir(]ogu%i?.‘:n&tagzggﬁ gatg) Fe mg/l < 0,05 y 02®m
Mangan gosamt goldst Mn mgh <0,06 - 0,05 ()
- gﬁ EN 150 6222:1999) KBE/m! n.n. - 100 (1)
I'J(n?)stg (7[;:5 EN IS0 6222:1989) KBE/m n.n. - 20 ()
gn?é!jfz%m: glelis?(;eesoe-tzow) KBE/100m!:  n.n. - o
Er;;gogy(om EN IS0 9308-1:2017) KBE/100ml|  n.n. - 0P
B e o 7659.2:2000) KBEAOOMI| n.n, - 0P

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis® .N.N." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
n.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalle ,Unsicherheil' Methodische Messunsicherheit auf ginem Konfidenzniveat von ca. 95% (Enweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditiete Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“ In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechande Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte N Die mit . X* markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthatten.

Spalte F* Die mit ,.X* markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten, mit Ausnahme des Indikatorparameters pH-Wert.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG {§73-Gutachten)

dar.

Cie vorliegenden Prifargebnisse bezishen sich ausschiieich auf die untersuchte Probs und sind kein aligemeiner Qustiaisnactels. Fir Proban, dia nichl von Milarbeitem der Prifstelie

gHydmIog%sd\e Untersuchungsstetls Salzburg - Labor” entnommen wurden, ist eina normgerechie Behal lung vor Einfangen in der Prirfstelia und eine fristgerechie Bearbeitung durch die
rifslefle picht gewahilalstel” [n sclchen Faiien beziehen sich die berichlelen Unlersudturzrwergebfﬁsse ausschijellich auf den Probanzustand bei Einlangen im Labor, alls Angaben im

Abschnitt ,Prebenabme-Daten” (u.2 2u Probenidentital, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ot und eilptnkl der Probonahme) wurden durch den Auflraggeber bzw, Probenshmar Gbermittalt, for

ihre Richligkeit kann daher keine Verantwoitung dibernommen werden und die angewendaten Verfatwen falisn naturgeman nicht unter die Akkreditlerung der Profstalie.,

Die auszugsweise Varvisifalligung eder Verdffenlichung diesas Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prirfstelle,
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7 AN LY
2 —ee
éi 72 Dipl.-Ing/Franz Seyringer
ﬁ{ { Abteilungsleiter/Mikrobiologie und Hygiene
e fur die akkreditierte Prifstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualilatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

gHydroiogcgche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor' entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandiung vor Einlangen in der Prifstelle und ‘eine fristgarechte Bearbeitung durch die
rufstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Fallen beziehen sich die berichtefen Unlersumur%gsergebnisse ausschliefilich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnilt ,Probenahme-Dalen® (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zailpunit der Probenahme) wurden durch den Auflraggeber bzw. Probenehmer Gbermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Obernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemat nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfalligung oder Versffenllichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zuslimmung der Prirfstells.
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Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fiir
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Hydrologische Unlersuchungsstel’e Seizburg GmbH - Schillerstrage 25 - 5020 Salzburg UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen
WG Quettensberg LABOR
Obmann Thomas Lerch Salzburg, 02.10.2025
Tobersbach 75 Projekt F170 1 001 05
5723 Uttendorf im Pinzgau Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Verteiler: 1-fach Auftraggeber
Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer: 08798/25 Eingangs-Datum: 24.09.2025

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Dipl.-Ing. Josef Schonleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser: 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN
1SO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: WG Quettensberg; VG Ragglingschacht; Stefflweg 30
Probenahme-Datum: 24.09,2025 Probenahme-Uhrzeit: 12:30

Witterung: Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos
AAgmM400 (ONORM M 6620)

Te tur: ° H-Wert; el. Leitfdhigkeit:
P24 ('383.45%4”5) 163£02°C b5 (omorm ENTe0 10523) 6,84 £ 0,22 Pc00G (DIN EN 27&889; 2sc) 993 pSlem

Labor-Daten
Probengefdfie: institutseigene Glas- und Kunststoffgefalie
Bearb.-Zeitraum: 24.09. - 01.10.2025

Die vorliegenden Prifergebnisse bezlehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Féllen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
»Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung itbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemdR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervislfiltigung oder Versffenllichung dieses Dokuments bedarf der schrifllichen Zuslimmung der Prifstelle.
Mitglied der £.GBAGROUP
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit ~ meterwete TWV N F
ggég\(’gg EN 10 10523:2012) B 6,39 £ 0,20 6,5-9,5 (1)
ol. Leltfahigkeit (bel 20°C) pSfem 51,1 £1,9 2500 (1)
SAurekapazitat tois pH4.3) mmol 0,619 £0,028
oo O o100 " 1,92 £0,16 X
SE SN mmolA 0,343 +0,029 X
T s 72008 “dH 173 £0,08
Hydrogen et HCO, |  mof 37,8 £1,7
ot TeER 190 aée7 3055 O, | mg <05 - 50
Ao 511065 NH,' mgA <0,02 - 0,5 ()
Eﬁﬁg(om EN 26777:1993) NO; Mg/l <0,003 ) 0.1(P)
yg&? %om EN IS0 10304-1:2000) NO;’ mgfl <1 - 50 (P)
N e 150 14016:(969) Na’ mgh 1,47 £0,07 200 (1)
L(Sgéﬁn EN 150 14911:1999) K' mgh <1 -
2"32%’}3.?3‘5'5? 10 14911:1899) Mg™ mgh 113 10,05
Sﬁi‘é'{%ﬂﬂ EN IS0 14911:1295) Ca” mg/l .8 £06
Eﬂg I('E)cllu EN IS0 10304-1:2008) cr mg/! <t i 200 (1)
S N 150 10306-1:2008) SO mgf! 47 $0,2 250 (1)
Pt Ohorun e 1585) Fo | mgh | <005 : 02
AR Ma | mef <0,06 - 0.05 ()
530513 (zt;aﬁ EN IS0 6222:1998) KBE/m! 15 t9 100 (1)
55053 ;Is;g EN IS 6222:1999) KBE/m! a.n. : 200
gr?végz%r{rl:“g ;{Nellstgeema-mom KBEI 100m!|  n.n. ) o
Er}}gogtlaimm EN IS0 9308-1:2017) KBEAOOm!| n.n. . 0P
Eﬁs&%&kgf go 7699-2:2000) KBE/100mt| n.n. B (P

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis® .n.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

LN.b.* = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit” Methodische Massunsicherhelt auf einem Konfidenzniveau von ca. 96% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditiete Stelle Ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten, Angabe kA" In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalle N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spaite F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subaufiragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten, mit Ausnahme des Indikatorparameters pH-Wert,

Der vorliegende Priifoericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsaniage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die votliegenden Prifergebnisse bezishen sich ausschlieflich auf die untersuchle Probe und sind kein a?!gemainef Cualitatsnactiwels. FOr Proben, die nicht von Mitarbeitem der Priistelle
“Hydrolegische Unlersuchungsstetla Salzburg - Labor” sninommen wurden, ist sine normgerechle Behandlung vot Einlangen In der Prifstelia und elne fristgerechle Bearbailung durch die
rifstetie nicht gewahileistet, In so'chen Fallen beziehen sich dfe barichieten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Eintangen im Labor, alle Angaben Im

Abschnitt ,Probenahme-Daten' (u.a zu Probenidentital, Vor-Ort-Messwerten, A, On und Zeitpunkt der Probenatme) wurden durch de Auflreggeber bzw. Prebanahmer Gbermillelt, for

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbarnommen werden und die angewenklalen Verfahren fallen naturgemaR nicht unter die Akkreditiorung der Prifstelle.

Die auszugswaise Vervialfalligung oder Veroffentlichury disses Dokuments bada der schriftlichen Zustimmung der Prifsisile.
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Indikator- und Para-

Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N _F
editierung 4

s »,

7 o

s/ % ——

& G Dipl?ﬁ. Franz Seyringer
ios 4 Abteilungsd; iter Mikrobiologie und Hygiene
st}E‘Egﬁmx fur die akkreditierte Prifstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse bezighen sich ausschlisRlich auf die untersuchle Probe und sind kein all emeiner Qualitatsnachwels. Fir Proben, die nichl von Milarbeitem der Prifstelle
gHydrnloglgohe Unlersuchungsstelle Salzburg - Labor® entnomman wurden, ist eine normgerechte Beha lung vor Einlangen in der Prifstelie und eine fristgerechte Bearbeitung durch die

rifstelle nicht gewahrleistel In solchen Fallen beziehen sich die berichleten Unta!suohurigsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alls Angaben im
Abschnitt ,Probenahme-Dalen* (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunit der Probenahme) wurden durch den Auflraggeber bzw. Probenshmer Ubermittelt, for
ihre Richligkeit kann daher keine Verantwortung Gbernommen werden und die angewendeten Vi

f ! X € ] T en Verfahren fallen nalurgeman nicht unter die Akkredilierung der Prifstslle.
Die auszugsweise Vervielfalligung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifllichen Zu stimmung der Prifstelle.







